
Рисунки к методичке
по теплообменнику



Горячая вода
к потребителю
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Горячая вода             ВС                  ХВО             ПГ1        
ЦНГВ от потребителя       

Обозначения:
  - Сетевая вода
  - Вторичный теплоноситель (вода в системе отопления)
  - Вторичный теплоноситель (система горячего водоснабжения)
  - Подпиточная вода
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                 Сечение А 



     Обозначения:

      -  Горячий теплоноситель                          -  Холодный теплоноситель

 

     Обозначения:

      -  Горячий теплоноситель                          -  Холодный теплоноситель



+20

 

+20 +10 0 -10 -20 -30 tвз, ºC

tвз, ºC

140

100

120

80

60

40

20

0

tпc=150ºC

tоc=70ºC
t’2=60ºC

t”2=95ºC

C  tпс=tос=tвз=18ºC

A

B

D

F

E

G

tвз=-40ºC

Количественное
регулирование

(расходом)

Качественное
регулирование
(температурой)


