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Акт и расшифровка передачи объектов НЗС



Передача емкости сбора стоков УФ
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1
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- Отсутствует выкидной трубопровод с насосного 
агрегата (+обратный клапан, электроприводная 
задвижка);

- Насосный агрегат не подключен, силовой кабель, 
сопутствующее оборудование (кнопка пуска насоса);

Отсутствуют датчики КИП на емкости

1 1

Отсутствие трубопроводов 
приема, подвода тепловых 
сетей и тд



Передача емкости сбора стоков УФ
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3 Отсутствует лестница для спуска в камеру переключений

4 Отсутствует запорная арматура и ее подключение к емкости

5 Нарушено лакокрасочное покрытие



Передача наружных сетей пожаротушения

На камерах и колодцах пожарных гидрантов 
отсутствуют люка, деревянные крышки КД;

- Неисправен пожарный гидрант ПГ-4

- Отсутствуют воздушники в ПГ-4
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3 Бетонные опоры не упираются под задвижками 
и трубопроводами в камерах и колодцах ПГ

4 Воздушник смонтирован в тройник (не по 
проекту)



Отсутствует бетонное кольцо на горловине МК-1

Отсутствуют трубопроводы пожаротушения на УППДВ
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Передача наружных сетей пожаротушения



Включены затраты на авторский контроль по нефтепроводу от УПСВН «Сарабикулово» до 
МФНУ «Ново-Чегодайская»
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Несоответствия в оформлении акт передачи НЗС

Включены затраты на возмещение убытков землепользователей

Включены затраты на строительный контроль по котельным «Восточно-Шемшикинская», «Южно-
Родниковская»


